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Oddenvej 97, Lumsas Batchnr.: EUDKVE-00755101
4500 Nykebing Sj Kundenr.: CA0004001
ML: Aage Greve Modt. dato: 10.01.2019

Analyserapport

Prevested: Lumsés Vandvaerk - Vandveerket - 104007 - V02000300 / 4343000300
Provetype: Drikkevand - Driftskontrol
Preveudtagning: 10.01.2019 kI 08:50
Provetager: Eurofing Miljg Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Prevemeerke: afgang vandvasrk
Lab provenr: 80568989 Enhed Kravvzerdier ** DL. Metode ) Urel
Min. Max. (%)
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C <1 MPN/100 mi im. 1 Colilert Quanti Tray 0.25%
Escherichia coli <1 MPN/100 mi i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25%
Enterokokker <1 CFU/100 m! im, 1 I1SO 7898-2:2000 .1
Kimtal ved 22°C 110 CFU/mi 200 1 1SO 6222:1999 0.15%
Uorganiske forbindelser .
Hardhed, total 21 °dH 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Calcium (Ca} 76 mg/l 0.5 DS/ENISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Magnesium (Mg) 44 mg/t 50 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.05 0.005  SM17. udg. 45060-NH3 (H) 15
Nitrit 0.0036 mg/l 0.01 0.001  SM 17. udg. 4500-NO2 (B} 15
Nitrat 5.0 magfl 50 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15
Chlorid 220 ma/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E} 15
Aggressiv kuldioxid <2 mg/t 2 2 DS 236:1977 15
Hydrogencarbonat 477 mg/t 3 DS/ENISO 9963 15
Sulfid-S <0.02 mg/l 0.05 0.02 DS 278:1976 auto 15
Organiske samleparametre
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.9 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 15
Metaller
Arsen {As) 0.062 ug/l 5 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Jern (Fe) 0.057 mg/t 0.2 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Mangan (Mn) <0.002 mg/l 0.05 0.002  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Natrium (Na) 190 ' mgfl 175 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15
Nikkel (Ni) 0.84 ught 20 0.03  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen <0.02 pah 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
Toluen <0.02 ugll 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 15
Ethylbenzen <0.02 pafl 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 20
o-Xylen <0.02 pgfl 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
m+p-Xylen <0.02 pgh 0.02 SO 15680 P&T-GC-MS 20
Naphthalen <0.02 pafl . 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
Kulbrinter
Methan <0.005 ma/l 0.01 0.005 M 0066 GC-FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6He-C10 <2 gt 2 ISO 9377-2 mod. GC-FID 40
Teanforklaring:
<. mindre end ) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: starmre end ip..  ikke pavist

#: ingen parametre er pavist
DL: Detektionsgraense

im.:  ikke malelig
=): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med deekningsfaktor 2. For resultater p3 detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vasre starre end oplyst pa rapporten.
¢): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljs- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23, august 2018,
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Analyserapport

CVR/NAT: DK-2884 8196

Rapportnr.: AR-19-CA-00755101-01
Batchnr.: EUDKVE-00755101
Kundenr.: CAQ004001

Modt. dato: 10.01.2019

Provested: Lumsas Vandvaerk - Vandveerket - 104007 - V02000300 / 4343000300

Provetype: Drikkevand - Driftskontrol

Proveudtagning: 10.01.2019 kl. 08:50

Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S JK1

Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019

Provemazaerke: afgang vandvaerk

Lab provenr: 80568989 Enhed Kravvardier ** DL. Metode =) Urel

Min. Max. (%}

Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C10-C25 <8 uall ISQ 9377-2 mod. GC-FID 50
C25-C35 <9 pas I1SQ 9377-2 mod. GC-FID 50
Sum (C6H6-C35) <g g/l ISO 9377-2 mod. GC-FID 30

Halogenerede alifatiske kulbrinter
Vinylchlorid <0.02 ught . 0.50 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
Dichlormethan <0.02 ugnt 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 15
1,1-dichlorethen <0.02 pgh 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 15
1,2-dichlorethan <0.02 ug/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
cis-1,2-dichlorethen <0.02 uall 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
trans-1,2-dichlorethen <0.02 (S]] 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 15
1,1, 1-trichlorethan <0.02 ught 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 15
1.1,2-trichlorethan <0.02 pait 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
Trichlorethen <0.02 Ha/n 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
1,1,1,2-tetrachlorethan <0.02 g 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,2,2-tetrachlorethan <0.02 Hgh 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Tetrachlorethen <0.02 ugh 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 20

Trihalomethaner
Trichlormethan (Chloroform) <0.02 paft 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
Bromdichlormethan <0.02 uagfl 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Dibromchlormethan <0.02 ua/l 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Bromoform <0.02 ug/ 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Sum af Trihalomethaner # pah 25 ISO 15680 P&T-GC-MS

Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prgvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A
Pravetagning efter flush Udfert DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 A
Vandtemperatur 8.5 °c DS/EN ISO 19458 A
pH 7.9 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 A
Ledningsevne 1400 uSicm 2500 15  DS/EN 27888 A
litindhold 10.2 maft 0.1 DS/EN ISO 5814 A 15

Underleverander:

A: Eurofins Milje Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater maerket

Tegnforklaring:
<! mindre end

> stgrre end
# ingen parametre er pavist
DL:  Detektionsgranse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
ip.:  ikke pavist

im.: ikke mélelig

=):  udfert af underleverander

I overholder ikke kravvzerdieme i Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vasre stamre end aplyst pa rapporten.
?): Usikkerheder pa mikrobiclogiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

™). Milje- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23, august 2018.
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TEST Reg No. 168 Danmark
Telefon: 7022 4266
CVRINAT: DK-2884 8196
Lumsas Vandvark Rapportnr.: AR-19-CA-00755101-01
Oddenvej 97, Lumsas Batchnr.: EUDKVE-00755101
4500 Nykobing Sj Kundenr.: CA0004001
At Ange Greve Modt. dato: 10.01.2019
Analyserapport
Provested: Lumsas Vandveerk - Vandveerket - 104007 - V02000300 / 4343000300
Provetype: Drikkevand - Driftskontrol
Proveudtagning: 10.01.2019 kl. 08:50
Provetager: Eurefins Milje Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Provemezerke: afgang vandvaerk
Lab provenr: 80568989 Enhed Kravvardier ** DL. Metode g} Urel
Min. Max. (%)

De angivne kravveerdier er vejledende, da proven er udtaget pa vandvaerket efter flush {gennemskylning).
Provekommentar:

Som standardrutine bliver alle prover til totalkulbrinter pa FID og/eller kulbrinter pA GC-MS dekanteret inden analyse.
Kopi til:

Lumsas Vandveerk , Lars Madsen, Oddenvej 182, Lumsas, 4500 Nykgbing Sj

Lumsas Vandvaerk , Niels Christoffersen, Oddenvej 97, Lumsas, 4500 Nykabing’ Sj

Lumsés Vandvaerk , Per Winther, Oddenvej 97, Lumsas, 4500 Nykebing Sj

Qdsherred Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nyvej 22, 4573 Hgjby

25.01.2019

Kundecenter Mﬁt/ﬁﬁ% QL’-_/{
TIi: 70224256 Ulla Begedal
Rentvand@eurofins.dk Kunderadgiver

Teqnforklaring:

<. mindre end ) Ikke omfattet af akkrediteringen

>: starre end ip.: ikke pavist

#. ingen parametre er pavist im.: ikke malelig

DL:  Detektionsgraense o). udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater p3 detektionsgranseniveau kan usikkerheden veere starre end oplyst pa rapporten.
). Usikkerheder pa mikrabiclogiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**). Milje- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23, august 2018, Cidm A ~f m



