Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

7]

Lumsas Vandvaark Rapportnr.: AR-19-CA-00755117-01
Oddenvej 97, Lumsas Batchnr.: EUDKVE-00755117
4500 Nykebing Sj Kundenr.: CA0004001
AitsiRagefareme Modt. dato: 10.01.2019
Analyserapport
Provested: Lumsas Vandvaerk - Oddenvej 97, taphane - 104007 - /4343000398
Udtagningsadresse: Oddenvej 97, 4500 Nykabing Sj.
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Preveudtagning: 10.01.2019 K. 09:25
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Provemezerke: kokken
Lab prevenr: 80568988 Enhed Kravvardier** DL. Metode a) Urel
Min. Max. (%)
Farvetal, Pt 8.2 mg PUI 15 1 DS/EN IS0 7887:2012, metode C 15
Turbiditet 0.34 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C <1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.25%
Escherichia coli <1 MPN/100 ml . im, 1 Colilert Quanti Tray 0.25%
Enterokokker <1 CFUA00 mi Lm. 1 ISO 7899-2:2000 0412
Kimtal ved 22°C 71 CFU/mi 200 1 ISC 6222:1999 0.15%
Uorganiske forbindelser
Ammonium (NH4) 0.014 mg/t 0.05 0.005  SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15
Nitrit - 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15
Nitrat 5.1 mgl 50 0.3 SM17. udg. 4500-NO3 (H) 15
Chlorid 220 mag/l 250 1 SM 17. udg. 4500-CI (E) 15
Fluorid (F) 1.1 mafl 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 15
Sulfat (S04) 31 mg/l 250 0.5 SM 17, udg. 4500-S04 (E) 15
Cyanid, total <1 pgft 50 1 DS/EN ISO 14403:2012 15
Organiske samleparametre
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 4.2 mg/l 4 0.1 DS/EN 1484 15
Metaller
Aluminium (Al) 1.4 j3s1]] 200 0.2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Antimon (Sb) <0.2 uall 5.0 0.2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Arsen (As) 0.035 ugll 5 0.03 DS/EN 1SO 17294m:2016 ICP-MS 20
Bly (Pb) 0.39 Mg/l 5 0.025 DS/EN 1SO 17294m:2016 ICP-MS 20
Bor (B) 760 S )] 1000 1 DS/EN 1SO 17294m:2016 ICP-MS 20
Cadmium (Cd) 0.034 [Ss1/] 3 0.003 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Chrom (Cr) <0.03 uaft 50 0.03  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Kobolt (Co) 0.073 pait 5 0.04 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Jemn {Fe) 0.044 ma/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP-OES 20
Kobber (Cu) 2.4 g 2000 0.03  DS/EN ISO 17294m;2016 ICP-MS 20
Kviksalv (Hg) <0.002 oA 1.0 0.002 EPA245.7 CV-AFS 20
Mangan (Mn) <0.002 mo/l 0.05 0.002  DS/EN ISC 17294m:2016 ICP-MS 20
Natrium (Na) 190 mg/l 175 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15
Nikkel (Ni) 0.79 uglt 20 0.03  DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Selen (Se) <0.05 pghl 10 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Zink {Zn) 28 uag/l 3000 0.3 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Tegnforkiaring:

<: mindre end

>. storre end

#: ingen parametre er pavist
DL: Detektionsgrasnse

). Milje- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

) Ikke omfattet af akkrediteringen

ip.:  ikke pavist
im.:  ikke malelig

z). udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med dazkningsfaktor 2. Far resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere sterre end oplyst pa rapporten.
?): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
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Lumsas Vandvark Rapportnr.: AR-19-CA-00755117-01
Oddenvej 97, Lumsas Batchnr.: EUDKVE-00755117
4500 Nykobing Sj Kundenr.: CA0004001
AtL.: Aage Greve Modt. dato: 10.01.2019
Provested: Lumsas Vandvzerk - Oddenvej 97, taphane - 104007 - /4343000398
Udtagningsadresse: ~ Oddenvej 97, 4500 Nykgbing Sj.
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 10.01.2019 KI. 09:25
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Provemzerke: kokken
Lab provenr: 80568988 Enhed Kravvardier ** DL. Metode =) Urel
Min. Max. (%}
Organiske forbindelser
Acrylamid < Q.05 ugfl 0.10 0.05 M 0336 LC-MS/MS 30
Epichlorhydrin <0.05 ugll 0.10 0.05 ISC 15680 P&T-GC-MS 30
Aromatiske kulbrinter
Benzen <0.02 paft . 1 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
PAH-forbindeiser
Fluoranthen <{.005 uan 0.1 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(b)fluoranthen < 0.005 pgh 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(K)fluoranthen <0.005 Hall 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(a)pyren <0.003 palt 0.010 0.003 M 0250 GC-MS 30
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.005 ugi 0.005 M 0250 GC-MS 30
Benzo(g,h.i)perylen <0.005 gi 0.005 M 0250 GC-MS 30
PFAS-forbindelser
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 ugi 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 ug/ 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 uaht 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxA (Peffluorhexansyre) <0.001 paht 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxS <0.001 g/ 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluorhexansulfonsyre)
PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.001 paf 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOA (Perflusroktansyre) <0.001 pgll 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOS (Perflucrokiansulfonsyre) <0.001 ug/t 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 pasl 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOSA <0.001 pgf 0.001 DIN38407-42 mod, LLC-MS/MS A 40
(Perfluorcktansulfonamid)
PFNA (Perfluornonansyre) <0.001 pgfl 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 pgfl 0.001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS 40
Sum PFAS # 0.1 0 * DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
Chlorphenoler
Pentachlorphenol <0.01 wgh 0.01 0.01 M 0352 GC-MS 30
2,4-dichlorphenel <0.01 uagi 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
2,6-dichlorphenol < 0.01 paf 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
Pesticider
1,2,4-triazol - <0.01 pail 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
2,6-DCPP . <0.01 pg/t 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Tegnforklaring:
< mindre end ) Ikke omfattet af akkrediteringen
> stgrre end ip.:  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.:  ikke malelig
DL:  Deteklionsgreense x): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative méateusikkerhed med deskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden vesre starre end oplyst pa rapporten.
©): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr, 1068 af 23. august 2018. N gpeaeion
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Lumsas Vandverk Rapportnr.: AR-19-CA-00755117-01
Oddenvej 97, Lumsas Batchnr.: EUDKVE-00755117
4500 Nykebing Sj Kundenr.: CA0004001
Aft.: Aage Greve Modt. dato: 10.01.2019
Analyserapport
Provested: Lumsas Vandvaerk - Oddenvej 97, taphane - 104007 - /4343000398
Udtagningsadresse: ~ Oddenvej 97, 4500 Nykabing Sj.
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Proveudtagning: 10.01.2019 ki. 09:25
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Provemzerke: kokken
Lab prevenr: 80568988 Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode u) Urel
Min. Max. (%)
Pesticider
2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.01 pgfl 01 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
2,6-dichlorbenzosyre <0.01 ugl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
4-CPP <0.01 pgi 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
4-nitrophenol <0.01 pai . 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Aldrin <0.01 pg/ 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
AMPA <0.01 ugll 0.1 0.01 M 8270 LC-MSMS 30
Atrazin <0.01 ug 6.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Bentazon <0.01 paf 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
CGA 108906 <0.01 pal 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
CGA 62826 <0.01 ug/ 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Chiloridazon, desphenyl- <0.01 [4e7]] 0.1 0.01 M O0336 LC-MS/MS 30
Chloridazon, methyl-desphenyl- <0.01 Hgh 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Deisoprepyl-hydroxy-atrazin <0.01 Man 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Afrazin, desethyl- <0.01 pa/t 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Atrazin, desethyl-desisopropyl- <0.01 pan 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Desethyl-hydroxy-atrazin <0.01 pafl 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Desethyl-terbutylazin =<0.01 ugi 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Afrazin, desisopropyl- <0.01 il 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Dichlobenil <0.01 ugh 0.1 0.01 M 0352 GC-MS 30
Dichlorprop (2,4-DP) <0.01 uafl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Didealkyl-hydroxy-atrazin <0.05 ugh 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Dieldrin <0.01 gt 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
Diuron <0.01 pgh 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Ethylenthiourea (ETU) <0.01 pafl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Glyphosat <0.01 gl 0.1 0.01 M 8270 LC-MS/MS 30
Heptachlor <0.01 uafl 0.030 0.0 M 0352 GC-MS 30
Heptachlorepoxid (sum af <0.01 pgh 0.030 0.01 M 0352 GC-MS 30
cis+trans)
Hexazinan <0.01 pgh 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Hydroxyatrazin < 0.01 gl 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Hydroxysimazin <0.01 pafl 0.1 0.01  MO0336 LC-MSMS 30
MCPA < Q.01 ugfl 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Mechlorprop (MCPP) <0.01 Ha/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30

Teanforkiaring:

<: mindre end
>: sterme end

#: ingen parametre er pavist
DL:  Detektionsgraznse

) lkke omfattet af akkrediteringen
ip..  ikke pavist

im.: ikke malelig

%): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med dezkningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vesre sterre end oplyst pa rapporten.
“): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardaivigeise
**): Milje- og Fodevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018, o G
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Lumsas Vandvark Rapportnr.: AR-19-CA-00755117-01
Oddenvej 97, Lumsas Batchnr.: EUDKVE-00755117
4500 Nykobing Sj Kundenr.: CA0004001
Att.: Aage Greve Modt. dato: 10.01.2019
Analyserapport
Provested: Lumséas Vandvaerk - Oddenvej 97, taphane - 104007 - /4343000398
Udtagningsadresse: ~ Oddenvej 97, 4500 Nykabing Sj.
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Praveudtagning: 10.01.2019 ki. 09:25
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Prevemzerke: kakken
Lab pravenr: 80568938 Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode =) Urel
Min. Max. {%)
Pesticider
Metalaxyl-M <0.01 pgf 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Metribuzin <0.01 pgh 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desamino <0.01 ugn 0.1 0.0t M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-desamino-diketo <0.01 pafl . 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Metribuzin-diketo <0.01 g/l 0.1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
N,N-dimethylsulfamid <0.01 uall o1 0.01 M 0336 LC-MS/MS 30
Simazin < 0.01 ugi 0.1 0.01 M 0336 LC-MSMS 30
Halogenerede alifatiske kulbrinter
Vinylchlorid <0.02 pgft 0.50 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 15
Dichlormethan <0.02 uai 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
1,1-dichlorethen <0.02 pg/l 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
1,2-dichlorethan <0.02 Hg/l 1 c.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 15
cis-1,2-dichlorethen <0.02 [Ssli] 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 15
trans-1,2-dichlorethen <0.02 Haft 1 0.02  ISO 15680 PE&T-GC-MS 15
1,1,1-trichlorethan <0.02 pgh 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 15
1,1,2-trichlorethan <0.02 ugil 1 0.02 SO 15680 P&T-GC-MS 15
Trichlorethen <0.02 Hgh 1 0.02  ISC 15680 P&T-GC-MS 15
1.1,1,2-tefrachlorethan <0.02 pgh 1 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
1,1,2,2-tetrachlorethan <0.02 ugfl 1 0.02  ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Tetfrachlorethen <0.02 ugf 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
Trihalomethaner
Trichlormethan (Chloroform) <0.02 ugh 1 0.02 IS0 15680 P&T-GC-MS 15
Bromdichlormethan <0.02 ugh 002 IS0 15680 P&T-GC-MS 20
Dibromchlormethan <0.02 ugf 0.02 ISO 15680 P&T-GC-MS 20
Bromoform <0.02 ugll 0.02 1SO 15680 P&T-GC-MS 20
Sum af Trihalomethaner # uafl 25 1SO 15680 P&T-GC-MS
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret pravetagning Ja DS ISO 5667-5,0S/EN ISO 19458 B
Pravetagning uden flush Udfert DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 B
Vandtemperatur 8.0 °C DS/EN ISO 19458 B
pH 7.9 pH 7 8.5 DS/EN ISO 10523 B
Ledningsevne 1400 HSiem 2500 15  DS/EN 27888 B

Tegnforklaring:

<! mindre end

> sterre end

#: ingen parametre er pavist
DL:  Detektionsgreense

"): Ikke omfattet af akkrediteringen
ip.:  ikke pavist

im.:  ikke malelig

®): udfert af underdeverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med da=kningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vare sterre end oplyst pa rapporten.
©): Usikkerheder p& mikrobiclogiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

). Milie- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018,
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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Lumsas Vandveerk Rapportnr.: AR-19-CA-00755117-01
Oddenvej 97, Lumsas Batchar.: EUDKVE-00755117
4500 Nykabing Sj Kundenr.: CA0004001
Aft:hage Greve Modt. dato: 10.01.2019
Analyserapport
Provested: Lumsés Vandveerk - Qddenvej 97, taphane - 104007 - /4343000398
Udtagningsadresse: ~ Oddenvej 97, 4500 Nykebing Sj.
Provetype: Drikkevand - Gruppe A+B parametre
Preveudtagning: 10.01.2019 kl. 09:25
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S JK1
Analyseperiode: 10.01.2019 - 25.01.2019
Provemzerke: kokken
Lab prevenr: 80568988 Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode =) Urel
Min. Max. (%)
Oplysninger fra provetager
Prgivens lugt Ingen * Organoleptisk
Pravens smag Normal * Organocleptisk

Underleverander:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidképing) (ISO/NEC 17025:2005 SWEDAG 1977)

B: Eurofins Milje Vand A/S (DS EN ISOMEC 17025 DANAK 555)

Resultater maerket | overholder ikke kravveaerdierne i Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23, august 2018.
Det ber tilstreebes at levere vand med s lavt et indhold af bor som muligt og under 300 pght.

Prevekommentar:

Detektionsgreensen for et eller flere pesticider er haevet pga interferens.

Kopi til:

Lumsas Vandvaerk , Lars Madsen, Oddenvej 182, Lumsas, 4500 Nykabing S
Lumsas Vandvaerk , Niels Christoffersen, Oddenvej 97, Lumsas, 4500 Nykgbing Sj
Lumsas Vandveerk , Per Winther, Oddenvej 97, Lumsas, 4500 Nykebing Sj

Odsherred Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nyvej 22, 4573 Hajby

Kundecenter
TIf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforilaring:

< mindre end "} Ikke omfattet af akkrediteringen
> stemre end ip.;  ikke pavist

#: ingen parametre er pavist im. ikke malelig

DL:  Detektionsgrasnse

ay:  udfert af underleverander

25.01.2019

LUJ( & ﬁémM

Ulla Bagedal
Kunderadgiver

Urel (%): Ekspanderede relative méleusikkerhed med daskningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgranseniveau kan usikkerheden vare storre end oplyst pa rapporten.

¢): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljs- og Fedevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.
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